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Oggetto: Gara impianti termici edifici "D" - Pepinière Aosta - Pepinière p.s.Martin - CIG 7749130060 

Buonasera, 

In riferimento alla Gara come da Vostro protocollo SVdA/UA/1232-1B del 31/12/1B con la presente siamo a 

richiedere i seguenti chiarimenti: 


CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
ARTICOLO l 
Punto C : "••••• il servizio di ispezione tecnica compresa lo valutazione dei rischi igienico-sanitari dell' impianto di 
ventilazione degli edifici oggetto del servizio ...... " 

Con tale definizione richiedete che vengano eseguite le attività di ispezione tecnica delle U.T.A., video ispezione 
delle condotte aerauliche, esame in laboratorio dei campioni prelevati ali' interno delle condotte, relazione finale? 
Inoltre tali attività devono essere svolte su tutte le U.T.A. e condotte aerauliche una sola volta durante il periodo del 
contratto (24 mesi) ? 

Ringraziando anticipatamente per il Vostro riscontro relativo ai chiarimenti di cui sopra, porgiamo distinti saluti 
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dagui
Casella di testo
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